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Prudnik, 13 lutego 2026 r.

Agencja Sportu i Promocji w Prudniku,

ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik

Zbiorcza roczna ocena jakości wody

na krytej pływalni SÓJKA w Prudniku ,

ul. Podgórna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 
dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  ( ( jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., 
poz. 416 ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), 
stwierdza, że woda na pływalni spełnia wymagania cytowanego wyżej rozporządzenia.

Powyższe jest wynikiem następującej analizy :

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w 
Prudniku i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
2. Pływania wyposażona jest w 1 nieckę basenową, 2 wanny do hydromasażu oraz 1 
brodzik dla dzieci.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego 
pływalnią w wyniku: 
1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody pochodzącej z niecek basenowych oraz z 
cyrkulacji, z uwzględnieniem systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy 
urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru 
wolnego, chloru związanego )
4. Badania laboratoryjne jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Prudniku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć 
wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,
2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia 
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach. 
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 zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36oC, Legionella sp. mętność, chloroform,  
chlor wolny, chlor związany, pH, Ʃ THM, , azotany, utlenialność.
3) zgodnie z wymaganą  częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do rozporządzenia z 
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do 
rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
woda na pływalniach
5. Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Prudniku wyniki badań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku mając na uwadze powyższą analizę 
stwierdza, że Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, ul. Rynek 1 prowadziła ocenę jakości 
wody na krytej pływalni SÓJKA w Prudniku, ul. Podgórna zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób 
korzystających z pływalni

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią 
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie 
internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie 
jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Z-ca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Prudniku

mgr inż. Krzysztof Tomczyk
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